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Broj ispitnog izvjestaja:

Naziv i identifikacija uzorka:

Vrsta uzorka:
Narugitelj:

Tip zahtjeva:
Isporucitelj:

Uzorkovatelj HZJZ-a:
Lokacija uzorkovanja:
Vrijeme uzorkovanja:
Vrijeme dostave:

Vrsta ispitivanja:
Pocetak/kraj ispitivanja:

Konacna ocjena:

Republika Hrvatska

Wi, 17025-HAA
. . NN/ 2,
Hrvatski zavod za javno zdravstvo SN=
Sluzba za zdravstvenu ekologiju ilm 2
NS =
Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu ’%,,ﬁ\@‘
Zagreb, Rockefellerova 7 TEST

Tel: (01) 46 83 009

Datum: 13.02.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

208688 Oznaka uzorka: 544/21

voda za ljudsku potrosnju, Kontejner 35, slavina u kuhinji, Kontejnersko
naselje Sajmiste, Petrinja

Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Privreda d.o.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju

Ul. Ivana Gunduli¢a 14, 44250 Petrinja

Zapisnik

Ur.br.: 0208/21 od 9.2.2021.

Privreda d.o.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju

Ul. Ivana Gunduli¢a 14, 44250 Petrinja

Marko Milanovi¢ kem.teh.

Kontejner 35,slavina u kuhinji,Kontejnersko naselje Sajmiste,Petrinja
10.02.2021. (11:40)

10.02.2021.

po ponudi za ispitivanje 50-2021, A analiza
10.02.2021./13.02.2021.

Zakljucak je naveden u Prilogu5 |

Zamjenik Voditeljice Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode i vodoopskrbu

Dostaviti:

Jurica Stigli¢, dipl.ing.

1. Privreda d.o0.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju
Ul. Ivana Gunduli¢a 14, 44250 Petrinja

Napomena:

1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

2) Ispitni izvjestaj rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovazedéi bez Ziga i potpisa.

3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZzavati bez odobrenja Zavoda.

4) Akreditirane metode oznacene su u Ispitnom izvjestaju ( ® - fiksno podrucje ili F® - fleksibilno podrucje akreditacije)

5) Prilozi nisu obuhvaéeni podruéjem akreditacije

6) Hrvatski zavod za javno zdravstvo akreditiran je za uzorkovanje vode za pi¢e za odabrane fizikalno-kemijske, kemijske i mikrobioloske pokazatelje.

O-SZE-28

Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 1/3 208688/2021



Broj ispitnog izvjesStaja/Oznaka uzorka: 208688 / 544/21

Pocetak/kraj ispitivanja:

REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

10.02.2021./12.02.2021.

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju, Kontejner 35, slavina u kuhinji, Kontejnersko naselje

Sajmiste, Petrinja

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena
jedinica ispravnosti

Temperatura SM 2550 B (23.izd., °c 9,2+0,2 25 DA
2017)

Boja SM 2120 C (23.izd., | mg/PtCo skale <5 20 DA
2017) =

Mutnoca HRN EN ISO 7027: |NTU 0,98 £0,18 4 DA
2016 =

Miris HRN EN 1622:2008 |- bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 |- bez DA

Slobodni rezidualni klor |HRN EN ISO 7393- | mg/L CI2 0,20£0,10 0,5 DA
2:2018 =

pH vrijednost HRN EN ISO 10523: | pH jedinica 7,6x0,1 6,5-9,5 DA
2012 =

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 16,5 °C

Vodljivost HRN EN 27888: pS/cm/20°C 353+ 22 2.500 DA
2008 =

Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467: |mg/L O2 <0,5 5 DA
2001 =

Amonij HRN ISO 7150-1: mg/L NH * <0,01 0,5 DA

4

1998 =

Nitriti HRN EN 26777: mg/L NO <0,02 0,5 DA

2

1998 =

Nitrati SM 4500-NO3' B ( mg/L NO3' <1 50 DA
23.izd.,2017)

Kloridi HRN 1SO 9297:1998 | mg/L CI <6 250 DA

Mijerna nesigurnost izrazena kao prosirena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k = 2, §to predstavlja
95 % razinu pouzdanosti.

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Voditelj Odsjeka
Filip Tomljenovi¢ dipl.ing.

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 2/ 3 208688/2021



Broj ispitnog izvjesStaja/Oznaka uzorka: 208688 / 544/21

Odsjek za mikrobiologiju voda
Pocetak/kraj ispitivanja: 10.02.2021./13.02.2021.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju, Kontejner 35, slavina u kuhinji, Kontejnersko naselje
Sajmiste, Petrinja

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena
jedinica ispravnosti

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308- |n/100 mL 0 0 DA
2:2014 =

Escherichia coli HRN EN I1SO 9308- |n/100 mL 0 0 DA
2:2014 =

Enterokoki HRN EN ISO 7899- |cfu/100 mL 0 0 DA
2:2000 =

Broj kolonija 36°C/48h |HRN EN ISO 6222: |broj/1 mL 3 100 DA
2000 =

Broj kolonija 22°C/72h |HRN EN ISO 6222: broj/1 mL 3 100 DA
2000 =

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Voditelj Odsjeka
Jurica Stigli¢, dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2 Stranica: 3/3 208688/2021




ISPITNI IZVJESTAJ BR: 544/21 (208688) 13.02.2021.

PRILOG |
ZAKLJUCAK

Konacéna ocjena: ODGOVARA
Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju,Kontejner 35,slavina u kuhinji,Kontejnersko
naselje Sajmiste,Petrinja

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dozvoljenim
koncentracijama iz Priloga | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti
vode za ljudsku potroSnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br.
125/2017 i 39/2020).

Odsjek za mikrobiologiju voda

Uzorak s obzirom na ispitane mikrobioloSke pokazatelie ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama
analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br.125/17, 39/20).
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Broj ispitnog izvjestaja:

Naziv i identifikacija uzorka:

Vrsta uzorka:
Narugitelj:

Tip zahtjeva:
Isporucitelj:

Uzorkovatelj HZJZ-a:
Lokacija uzorkovanja:
Vrijeme uzorkovanja:
Vrijeme dostave:

Vrsta ispitivanja:
Pocetak/kraj ispitivanja:

Konacna ocjena:

Republika Hrvatska

Wi, 17025-HAA
. . NN/ 2,
Hrvatski zavod za javno zdravstvo SN=
Sluzba za zdravstvenu ekologiju ilm 2
NS =
Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu ’%,,ﬁ\@‘
Zagreb, Rockefellerova 7 TEST

Tel: (01) 46 83 009

Datum: 13.02.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

208689 Oznaka uzorka: 545/21

voda za ljudsku potrosnju, Kontejner 36, slavina u kuhinji, Kontejnersko
naselje Sajmiste, Petrinja

Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Privreda d.o.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju

Ul. Ivana Gunduli¢a 14, 44250 Petrinja

Zapisnik

Ur.br.: 0208/21 od 9.2.2021.

Privreda d.o.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju

Ul. Ivana Gunduli¢a 14, 44250 Petrinja

Marko Milanovi¢ kem.teh.

Kontejner 36,slavina u kuhinji,Kontejnersko naselje Sajmiste,Petrinja
10.02.2021. (11:55)

10.02.2021.

po ponudi za ispitivanje 50-2021, A analiza
10.02.2021./13.02.2021.

Zakljucak je naveden u Prilogu5 |

Zamjenik Voditeljice Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode i vodoopskrbu

Dostaviti:

Jurica Stigli¢, dipl.ing.

1. Privreda d.o0.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju
Ul. Ivana Gunduli¢a 14, 44250 Petrinja

Napomena:

1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

2) Ispitni izvjestaj rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovazedéi bez Ziga i potpisa.

3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZzavati bez odobrenja Zavoda.

4) Akreditirane metode oznacene su u Ispitnom izvjestaju ( ® - fiksno podrucje ili F® - fleksibilno podrucje akreditacije)

5) Prilozi nisu obuhvaéeni podruéjem akreditacije

6) Hrvatski zavod za javno zdravstvo akreditiran je za uzorkovanje vode za pi¢e za odabrane fizikalno-kemijske, kemijske i mikrobioloske pokazatelje.

O-SZE-28

Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 1/3 208689/2021



Broj ispitnog izvjesStaja/Oznaka uzorka: 208689 / 545/21

Pocetak/kraj ispitivanja:

REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

10.02.2021./12.02.2021.

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju, Kontejner 36, slavina u kuhinji, Kontejnersko naselje

Sajmiste, Petrinja

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena
jedinica ispravnosti

Temperatura SM 2550 B (23.izd., °c 9,2+0,2 25 DA
2017)

Boja SM 2120 C (23.izd., | mg/PtCo skale <5 20 DA
2017)=

Mutnoéa HRN EN ISO 7027: |NTU 0,98+0,18 4 DA
2016 =

Miris HRN EN 1622:2008 |- bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 |- bez DA

Slobodni rezidualni klor |HRN EN ISO 7393- |mg/L CI2 0,25+ 0,10 0,5 DA
2:2018 =

pH vrijednost HRN EN ISO 10523: | pH jedinica 76+0,1 6,5-9,5 DA
2012 =

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 15,1 °C

Vodljivost HRN EN 27888: pS/cm/20°C 351 £ 21 2.500 DA
2008 =

Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467: |mg/L O2 <0,5 5 DA
2001 =

Amonij HRN ISO 7150-1: mg/L NH * <0,01 0,5 DA

4

1998 =

Nitriti HRN EN 26777: mg/L NO <0,02 0,5 DA

2

1998 =

Nitrati SM 4500-NO3' B ( mg/L NO3' <1 50 DA
23.izd.,2017)

Kloridi HRN 1SO 9297:1998 | mg/L CI <6 250 DA

Mijerna nesigurnost izrazena kao prosirena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k = 2, §to predstavlja
95 % razinu pouzdanosti.

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Voditelj Odsjeka
Filip Tomljenovi¢ dipl.ing.

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 2/ 3 208689/2021



Broj ispitnog izvjesStaja/Oznaka uzorka: 208689 / 545/21

Odsjek za mikrobiologiju voda
Pocetak/kraj ispitivanja: 10.02.2021./13.02.2021.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju, Kontejner 36, slavina u kuhinji, Kontejnersko naselje
Sajmiste, Petrinja

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena
jedinica ispravnosti

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308- |n/100 mL 0 0 DA
2:2014 =

Escherichia coli HRN EN I1SO 9308- |n/100 mL 0 0 DA
2:2014 =

Enterokoki HRN EN ISO 7899- |cfu/100 mL 0 0 DA
2:2000 =

Broj kolonija 36°C/48h |HRN EN ISO 6222: |broj/1 mL 0 100 DA
2000 =

Broj kolonija 22°C/72h |HRN EN ISO 6222: broj/1 mL 0 100 DA
2000 =

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Voditelj Odsjeka
Jurica Stigli¢, dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2 Stranica: 3/3 208689/2021




ISPITNI IZVJESTAJ BR: 545/21 (208689) 13.02.2021.

PRILOG |
ZAKLJUCAK

Konacéna ocjena: ODGOVARA
Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju,Kontejner 36,slavina u kuhinji,Kontejnersko
naselje Sajmiste,Petrinja

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dozvoljenim
koncentracijama iz Priloga | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti
vode za ljudsku potroSnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br.
125/2017 i 39/2020).

Odsjek za mikrobiologiju voda

Uzorak s obzirom na ispitane mikrobioloSke pokazatelie ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama
analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br.125/17, 39/20).
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Broj ispitnog izvjestaja:

Naziv i identifikacija uzorka:

Vrsta uzorka:
Narugitelj:

Tip zahtjeva:
Isporucitelj:

Uzorkovatelj HZJZ-a:
Lokacija uzorkovanja:
Vrijeme uzorkovanja:
Vrijeme dostave:

Vrsta ispitivanja:
Pocetak/kraj ispitivanja:

Konacna ocjena:

Republika Hrvatska

Wi, 17025-HAA
. . NN/ 2,
Hrvatski zavod za javno zdravstvo SN=
Sluzba za zdravstvenu ekologiju ilm 2
NS =
Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu ’%,,ﬁ\@‘
Zagreb, Rockefellerova 7 TEST

Tel: (01) 46 83 009

Datum: 13.02.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

208690 Oznaka uzorka: 546/21

voda za ljudsku potrosnju, Kontejner 73, slavina u kuhinji, Kontejnersko
naselje Sajmiste, Petrinja

Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Privreda d.o.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju

Ul. Ivana Gunduli¢a 14, 44250 Petrinja

Zapisnik

Ur.br.: 0208/21 od 9.2.2021.

Privreda d.o.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju

Ul. Ivana Gunduli¢a 14, 44250 Petrinja

Marko Milanovi¢ kem.teh.

Kontejner 73,slavina u kuhinji,Kontejnersko naselje Sajmiste,Petrinja
10.02.2021. (12:05)

10.02.2021.

po ponudi za ispitivanje 50-2021, A analiza
10.02.2021./13.02.2021.

Zakljucak je naveden u Prilogu5 |

Zamjenik Voditeljice Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode i vodoopskrbu

Dostaviti:

Jurica Stigli¢, dipl.ing.

1. Privreda d.o0.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju
Ul. Ivana Gunduli¢a 14, 44250 Petrinja

Napomena:

1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

2) Ispitni izvjestaj rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovazedéi bez Ziga i potpisa.

3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZzavati bez odobrenja Zavoda.

4) Akreditirane metode oznacene su u Ispitnom izvjestaju ( ® - fiksno podrucje ili F® - fleksibilno podrucje akreditacije)

5) Prilozi nisu obuhvaéeni podruéjem akreditacije

6) Hrvatski zavod za javno zdravstvo akreditiran je za uzorkovanje vode za pi¢e za odabrane fizikalno-kemijske, kemijske i mikrobioloske pokazatelje.

O-SZE-28

Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 1/3 208690/2021



Broj ispitnog izvjesStaja/Oznaka uzorka: 208690 / 546/21

Pocetak/kraj ispitivanja:

REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

10.02.2021./12.02.2021.

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju, Kontejner 73, slavina u kuhinji, Kontejnersko naselje

Sajmiste, Petrinja

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena
jedinica ispravnosti

Temperatura SM 2550 B (23.izd., °c 9,2+0,2 25 DA
2017)

Boja SM 2120 C (23.izd., | mg/PtCo skale <5 20 DA
2017) =

Mutnoca HRN EN ISO 7027: |NTU 1,29+0,24 4 DA
2016 =

Miris HRN EN 1622:2008 |- bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 |- bez DA

Slobodni rezidualni klor |HRN EN ISO 7393- | mg/L CI2 0,20£0,10 0,5 DA
2:2018 =

pH vrijednost HRN EN ISO 10523: | pH jedinica 7,6x0,1 6,5-9,5 DA
2012 =

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 14,5 °C

Vodljivost HRN EN 27888: pS/cm/20°C 350 + 21 2.500 DA
2008 =

Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467: |mg/L O2 <0,5 5 DA
2001 =

Amonij HRN ISO 7150-1: mg/L NH * <0,01 0,5 DA

4

1998 =

Nitriti HRN EN 26777: mg/L NO <0,02 0,5 DA

2

1998 =

Nitrati SM 4500-NO3' B ( mg/L NO3' <1 50 DA
23.izd.,2017)

Kloridi HRN 1SO 9297:1998 | mg/L CI 7,8+0,5 250 DA

Mijerna nesigurnost izrazena kao prosirena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k = 2, §to predstavlja
95 % razinu pouzdanosti.

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Voditelj Odsjeka
Filip Tomljenovi¢ dipl.ing.

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 2/ 3 208690/2021



Broj ispitnog izvjesStaja/Oznaka uzorka: 208690 / 546/21

Odsjek za mikrobiologiju voda
Pocetak/kraj ispitivanja: 10.02.2021./13.02.2021.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju, Kontejner 73, slavina u kuhinji, Kontejnersko naselje
Sajmiste, Petrinja

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena
jedinica ispravnosti

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308- |n/100 mL 0 0 DA
2:2014 =

Escherichia coli HRN EN I1SO 9308- |n/100 mL 0 0 DA
2:2014 =

Enterokoki HRN EN ISO 7899- |cfu/100 mL 0 0 DA
2:2000 =

Broj kolonija 36°C/48h |HRN EN ISO 6222: |broj/1 mL 0 100 DA
2000 =

Broj kolonija 22°C/72h |HRN EN ISO 6222: broj/1 mL 3 100 DA
2000 =

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Voditelj Odsjeka
Jurica Stigli¢, dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2 Stranica: 3/3 208690/2021




ISPITNI IZVJESTAJ BR: 546/21 (208690) 13.02.2021.

PRILOG |
ZAKLJUCAK

Konacéna ocjena: ODGOVARA
Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju,Kontejner 73,slavina u kuhinji,Kontejnersko
naselje Sajmiste,Petrinja

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dozvoljenim
koncentracijama iz Priloga | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti
vode za ljudsku potroSnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br.
125/2017 i 39/2020).

Odsjek za mikrobiologiju voda

Uzorak s obzirom na ispitane mikrobioloSke pokazatelie ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama
analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br.125/17, 39/20).



1

N
HZ]Z

Broj ispitnog izvjestaja:

Naziv i identifikacija uzorka:

Vrsta uzorka:
Narugitelj:

Tip zahtjeva:
Isporucitelj:

Uzorkovatelj HZJZ-a:
Lokacija uzorkovanja:
Vrijeme uzorkovanja:
Vrijeme dostave:

Vrsta ispitivanja:
Pocetak/kraj ispitivanja:

Konacna ocjena:

Republika Hrvatska

Wi, 17025-HAA
. . NN/ 2,
Hrvatski zavod za javno zdravstvo SN=
Sluzba za zdravstvenu ekologiju ilm 2
NS =
Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu ’%,,ﬁ\@‘
Zagreb, Rockefellerova 7 TEST

Tel: (01) 46 83 009

Datum: 13.02.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

208691 Oznaka uzorka: 547/21

voda za ljudsku potrosnju, Kontejner 71, slavina u kuhinji, Kontejnersko
naselje Sajmiste, Petrinja

Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Privreda d.o.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju

Ul. Ivana Gunduli¢a 14, 44250 Petrinja

Zapisnik

Ur.br.: 0208/21 od 9.2.2021.

Privreda d.o.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju

Ul. Ivana Gunduli¢a 14, 44250 Petrinja

Marko Milanovi¢ kem.teh.

Kontejner 71,slavina u kuhinji,Kontejnersko naselje Sajmiste,Petrinja
10.02.2021. (12:20)

10.02.2021.

po ponudi za ispitivanje 50-2021, A analiza
10.02.2021./13.02.2021.

Zakljucak je naveden u Prilogu5 |

Zamjenik Voditeljice Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode i vodoopskrbu

Dostaviti:

Jurica Stigli¢, dipl.ing.

1. Privreda d.o0.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju
Ul. Ivana Gunduli¢a 14, 44250 Petrinja

Napomena:

1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

2) Ispitni izvjestaj rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovazedéi bez Ziga i potpisa.

3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZzavati bez odobrenja Zavoda.

4) Akreditirane metode oznacene su u Ispitnom izvjestaju ( ® - fiksno podrucje ili F® - fleksibilno podrucje akreditacije)

5) Prilozi nisu obuhvaéeni podruéjem akreditacije

6) Hrvatski zavod za javno zdravstvo akreditiran je za uzorkovanje vode za pi¢e za odabrane fizikalno-kemijske, kemijske i mikrobioloske pokazatelje.

O-SZE-28

Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 1/3 208691/2021



Broj ispitnog izvjesStaja/Oznaka uzorka: 208691 / 547/21

Pocetak/kraj ispitivanja:

REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

10.02.2021./12.02.2021.

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju, Kontejner 71, slavina u kuhinji, Kontejnersko naselje

Sajmiste, Petrinja

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena
jedinica ispravnosti

Temperatura SM 2550 B (23.izd., °c 9,2+0,2 25 DA
2017)

Boja SM 2120 C (23.izd., | mg/PtCo skale <5 20 DA
2017) =

Mutnoca HRN EN ISO 7027: |NTU 0,95+0,17 4 DA
2016 =

Miris HRN EN 1622:2008 |- bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 |- bez DA

Slobodni rezidualni klor |HRN EN ISO 7393- | mg/L CI2 0,20£0,10 0,5 DA
2:2018 =

pH vrijednost HRN EN ISO 10523: | pH jedinica 7,6x0,1 6,5-9,5 DA
2012 =

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 14,5 °C

Vodljivost HRN EN 27888: pS/cm/20°C 350 + 21 2.500 DA
2008 =

Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467: |mg/L O2 <0,5 5 DA
2001 =

Amonij HRN ISO 7150-1: mg/L NH * <0,01 0,5 DA

4

1998 =

Nitriti HRN EN 26777: mg/L NO <0,02 0,5 DA

2

1998 =

Nitrati SM 4500-NO3' B ( mg/L NO3' <1 50 DA
23.izd.,2017)

Kloridi HRN 1SO 9297:1998 | mg/L CI 10,00 £ 0,64 250 DA

Mijerna nesigurnost izrazena kao prosirena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k = 2, §to predstavlja
95 % razinu pouzdanosti.

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Voditelj Odsjeka
Filip Tomljenovi¢ dipl.ing.

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 2/ 3 208691/2021



Broj ispitnog izvjesStaja/Oznaka uzorka: 208691 / 547/21

Odsjek za mikrobiologiju voda
Pocetak/kraj ispitivanja: 10.02.2021./13.02.2021.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju, Kontejner 71, slavina u kuhinji, Kontejnersko naselje
Sajmiste, Petrinja

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena
jedinica ispravnosti

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308- |n/100 mL 0 0 DA
2:2014 =

Escherichia coli HRN EN I1SO 9308- |n/100 mL 0 0 DA
2:2014 =

Enterokoki HRN EN ISO 7899- |cfu/100 mL 0 0 DA
2:2000 =

Broj kolonija 36°C/48h |HRN EN ISO 6222: |broj/1 mL 0 100 DA
2000 =

Broj kolonija 22°C/72h |HRN EN ISO 6222: broj/1 mL 2 100 DA
2000 =

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Voditelj Odsjeka
Jurica Stigli¢, dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2 Stranica: 3/3 208691/2021




ISPITNI IZVJESTAJ BR: 547/21 (208691) 13.02.2021.

PRILOG |
ZAKLJUCAK

Konacéna ocjena: ODGOVARA
Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju,Kontejner 71,slavina u kuhinji,Kontejnersko
naselje Sajmiste,Petrinja

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dozvoljenim
koncentracijama iz Priloga | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti
vode za ljudsku potroSnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br.
125/2017 i 39/2020).

Odsjek za mikrobiologiju voda

Uzorak s obzirom na ispitane mikrobioloSke pokazatelie ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama
analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br.125/17, 39/20).



1

N
HZ]Z

Broj ispitnog izvjestaja:

Naziv i identifikacija uzorka:

Vrsta uzorka:
Narugitelj:

Tip zahtjeva:
Isporucitelj:

Uzorkovatelj HZJZ-a:
Lokacija uzorkovanja:
Vrijeme uzorkovanja:
Vrijeme dostave:

Vrsta ispitivanja:
Pocetak/kraj ispitivanja:

Konacna ocjena:

Republika Hrvatska

Wi, 17025-HAA
. . NN/ 2,
Hrvatski zavod za javno zdravstvo SN=
Sluzba za zdravstvenu ekologiju ilm 2
NS =
Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu ’%,,ﬁ\@‘
Zagreb, Rockefellerova 7 TEST

Tel: (01) 46 83 009

Datum: 13.02.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

208692 Oznaka uzorka: 548/21

voda za ljudsku potrosnju, Kontejner 77, slavina u kuhinji, Kontejnersko
naselje Sajmiste, Petrinja

Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Privreda d.o.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju

Ul. Ivana Gunduli¢a 14, 44250 Petrinja

Zapisnik

Ur.br.: 0208/21 od 9.2.2021.

Privreda d.o.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju

Ul. Ivana Gunduli¢a 14, 44250 Petrinja

Marko Milanovi¢ kem.teh.

Kontejner 77,slavina u kuhinji,Kontejnersko naselje Sajmiste,Petrinja
10.02.2021. (12:40)

10.02.2021.

po ponudi za ispitivanje 50-2021, A analiza
10.02.2021./13.02.2021.

Zakljucak je naveden u Prilogu5 |

Zamjenik Voditeljice Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode i vodoopskrbu

Dostaviti:

Jurica Stigli¢, dipl.ing.

1. Privreda d.o0.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju
Ul. Ivana Gunduli¢a 14, 44250 Petrinja

Napomena:

1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

2) Ispitni izvjestaj rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovazedéi bez Ziga i potpisa.

3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZzavati bez odobrenja Zavoda.

4) Akreditirane metode oznacene su u Ispitnom izvjestaju ( ® - fiksno podrucje ili F® - fleksibilno podrucje akreditacije)

5) Prilozi nisu obuhvaéeni podruéjem akreditacije

6) Hrvatski zavod za javno zdravstvo akreditiran je za uzorkovanje vode za pi¢e za odabrane fizikalno-kemijske, kemijske i mikrobioloske pokazatelje.

O-SZE-28

Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 1/3 208692/2021



Broj ispitnog izvjesStaja/Oznaka uzorka: 208692 / 548/21

Pocetak/kraj ispitivanja:

REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

10.02.2021./12.02.2021.

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju, Kontejner 77, slavina u kuhinji, Kontejnersko naselje

Sajmiste, Petrinja

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena
jedinica ispravnosti

Temperatura SM 2550 B (23.izd., °c 9,2+0,2 25 DA
2017)

Boja SM 2120 C (23.izd., | mg/PtCo skale <5 20 DA
2017) =

Mutnoca HRN EN ISO 7027: |NTU 0,71+0,13 4 DA
2016 =

Miris HRN EN 1622:2008 |- bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 |- bez DA

Slobodni rezidualni klor |HRN EN ISO 7393- | mg/L CI2 0,25+0,10 0,5 DA
2:2018 =

pH vrijednost HRN EN ISO 10523: | pH jedinica 7,6x0,1 6,5-9,5 DA
2012 =

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 14,9 °C

Vodljivost HRN EN 27888: pS/cm/20°C 352 + 21 2.500 DA
2008 =

Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467: |mg/L O2 <0,5 5 DA
2001 =

Amonij HRN ISO 7150-1: mg/L NH * <0,01 0,5 DA

4

1998 =

Nitriti HRN EN 26777: mg/L NO <0,02 0,5 DA

2

1998 =

Nitrati SM 4500-NO3' B ( mg/L NO3' <1 50 DA
23.izd.,2017)

Kloridi HRN 1SO 9297:1998 | mg/L CI 7,8+0,5 250 DA

Mijerna nesigurnost izrazena kao prosirena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k = 2, §to predstavlja
95 % razinu pouzdanosti.

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Voditelj Odsjeka
Filip Tomljenovi¢ dipl.ing.

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 2/ 3 208692/2021



Broj ispitnog izvjesStaja/Oznaka uzorka: 208692 / 548/21

Odsjek za mikrobiologiju voda
Pocetak/kraj ispitivanja: 10.02.2021./13.02.2021.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju, Kontejner 77, slavina u kuhinji, Kontejnersko naselje
Sajmiste, Petrinja

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena
jedinica ispravnosti

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308- |n/100 mL 0 0 DA
2:2014 =

Escherichia coli HRN EN I1SO 9308- |n/100 mL 0 0 DA
2:2014 =

Enterokoki HRN EN ISO 7899- |cfu/100 mL 0 0 DA
2:2000 =

Broj kolonija 36°C/48h |HRN EN ISO 6222: |broj/1 mL 1 100 DA
2000 =

Broj kolonija 22°C/72h |HRN EN ISO 6222: broj/1 mL 2 100 DA
2000 =

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Voditelj Odsjeka
Jurica Stigli¢, dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2 Stranica: 3/3 208692/2021




ISPITNI IZVJESTAJ BR: 548/21 (208692) 13.02.2021.

PRILOG |
ZAKLJUCAK

Konacéna ocjena: ODGOVARA
Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju,Kontejner 77,slavina u kuhinji,Kontejnersko
naselje Sajmiste,Petrinja

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dozvoljenim
koncentracijama iz Priloga | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti
vode za ljudsku potroSnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br.
125/2017 i 39/2020).

Odsjek za mikrobiologiju voda

Uzorak s obzirom na ispitane mikrobioloSke pokazatelie ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama
analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br.125/17, 39/20).
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Broj ispitnog izvjestaja:

Naziv i identifikacija uzorka:

Vrsta uzorka:
Narugitelj:

Tip zahtjeva:
Isporucitelj:

Uzorkovatelj HZJZ-a:
Lokacija uzorkovanja:
Vrijeme uzorkovanja:
Vrijeme dostave:

Vrsta ispitivanja:
Pocetak/kraj ispitivanja:

Konacna ocjena:

Republika Hrvatska

Wi, 17025-HAA
. . NN/ 2,
Hrvatski zavod za javno zdravstvo SN=
Sluzba za zdravstvenu ekologiju ilm 2
NS =
Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu ’%,,ﬁ\@‘
Zagreb, Rockefellerova 7 TEST

Tel: (01) 46 83 009

Datum: 13.02.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

208693 Oznaka uzorka: 549/21

voda za ljudsku potrosnju, Kontejner klju¢ 831, slavina u kuhinji, Kontejnersko
naselje Sajmiste, Petrinja

Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Privreda d.o.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju

Ul. Ivana Gunduli¢a 14, 44250 Petrinja

Zapisnik

Ur.br.: 0208/21 od 9.2.2021.

Privreda d.o.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju

Ul. Ivana Gunduli¢a 14, 44250 Petrinja

Marko Milanovi¢ kem.teh.

Kontejner klju¢ 831,slavina u kuhinji,Kontejnersko naselje Sajmiste,Petrinja
10.02.2021. (12:50)

10.02.2021.

po ponudi za ispitivanje 50-2021, A analiza

10.02.2021./13.02.2021.

Zakljucak je naveden u Prilogu5 |

Zamjenik Voditeljice Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode i vodoopskrbu

Dostaviti:

Jurica Stigli¢, dipl.ing.

1. Privreda d.o0.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju
Ul. Ivana Gunduli¢a 14, 44250 Petrinja

Napomena:

1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

2) Ispitni izvjestaj rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovazedéi bez Ziga i potpisa.

3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZzavati bez odobrenja Zavoda.

4) Akreditirane metode oznacene su u Ispitnom izvjestaju ( ® - fiksno podrucje ili F® - fleksibilno podrucje akreditacije)

5) Prilozi nisu obuhvaéeni podruéjem akreditacije

6) Hrvatski zavod za javno zdravstvo akreditiran je za uzorkovanje vode za pi¢e za odabrane fizikalno-kemijske, kemijske i mikrobioloske pokazatelje.

O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2 Stranica: 1/3 208693/2021




Broj ispitnog izvjeStaja/Oznaka uzorka: 208693 / 549/21

REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA
Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
Pocetak/kraj ispitivanja: 10.02.2021./12.02.2021.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potro$nju, Kontejner klju¢ 831, slavina u kuhinji, Kontejnersko naselje

Sajmiste, Petrinja

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena
jedinica ispravnosti

Temperatura SM 2550 B (23.izd., °c 9,2+0,2 25 DA
2017)

Boja SM 2120 C (23.izd., | mg/PtCo skale <5 20 DA
2017) =

Mutnoca HRN EN ISO 7027: |NTU 0,57 £ 0,10 4 DA
2016 =

Miris HRN EN 1622:2008 |- bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 |- bez DA

Slobodni rezidualni klor |HRN EN ISO 7393- | mg/L CI2 0,24 £ 0,10 0,5 DA
2:2018 =

pH vrijednost HRN EN ISO 10523: | pH jedinica 7,6x0,1 6,5-9,5 DA
2012 =

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 14,8 °C

Vodljivost HRN EN 27888: pS/cm/20°C 351 £ 21 2.500 DA
2008 =

Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467: |mg/L O2 <0,5 5 DA
2001 =

Amonij HRN ISO 7150-1: mg/L NH * <0,01 0,5 DA

4

1998 =

Nitriti HRN EN 26777: mg/L NO <0,02 0,5 DA

2

1998 =

Nitrati SM 4500-NO3' B ( mg/L NO3' <1 50 DA
23.izd.,2017)

Kloridi HRN 1SO 9297:1998 | mg/L CI 9,2+0,6 250 DA

Mijerna nesigurnost izrazena kao prosirena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k = 2, §to predstavlja
95 % razinu pouzdanosti.

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Voditelj Odsjeka
Filip Tomljenovi¢ dipl.ing.

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 2/ 3 208693/2021



Broj ispitnog izvjeStaja/Oznaka uzorka: 208693 / 549/21

Pocetak/kraj ispitivanja:

Odsjek za mikrobiologiju voda

10.02.2021./13.02.2021.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju, Kontejner klju¢ 831, slavina u kuhinji, Kontejnersko naselje

Sajmiste, Petrinja

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena
jedinica ispravnosti

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308- |n/100 mL 0 DA
2:2014 =

Escherichia coli HRN EN I1SO 9308- |n/100 mL 0 DA
2:2014 =

Enterokoki HRN EN ISO 7899- |cfu/100 mL 0 DA
2:2000 =

Broj kolonija 36°C/48h |HRN EN ISO 6222: |broj/1 mL 100 DA
2000 =

Broj kolonija 22°C/72h |HRN EN ISO 6222: broj/1 mL 100 DA
2000 =

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Kraj ispitnog izvjestaja

Voditelj Odsjeka
Jurica Stigli¢, dipl.ing.

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

O-SZE-28

Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 3/3

208693/2021



ISPITNI IZVJESTAJ BR: 549/21 (208693) 13.02.2021.

PRILOG |
ZAKLJUCAK

Konacéna ocjena: ODGOVARA
Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju,Kontejner klju¢ 831,slavina u kuhinji,Kontejnersko
naselje Sajmiste,Petrinja

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dozvoljenim
koncentracijama iz Priloga | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti
vode za ljudsku potroSnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br.
125/2017 i 39/2020).

Odsjek za mikrobiologiju voda

Uzorak s obzirom na ispitane mikrobioloSke pokazatelie ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama
analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br.125/17, 39/20).



1

N
HZ]Z

Broj ispitnog izvjestaja:

Naziv i identifikacija uzorka:

Vrsta uzorka:
Narugitelj:

Tip zahtjeva:
Isporucitelj:

Uzorkovatelj HZJZ-a:
Lokacija uzorkovanja:
Vrijeme uzorkovanja:
Vrijeme dostave:

Vrsta ispitivanja:
Pocetak/kraj ispitivanja:

Konacna ocjena:

Republika Hrvatska

Wi, 17025-HAA
. . NN/ 2,
Hrvatski zavod za javno zdravstvo SN=
Sluzba za zdravstvenu ekologiju ilm 2
NS =
Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu ’%,,ﬁ\@‘
Zagreb, Rockefellerova 7 TEST

Tel: (01) 46 83 009

Datum: 13.02.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

208694 Oznaka uzorka: 550/21

voda za ljudsku potrosnju, Kontejner 56, slavina u kuhinji, Kontejnersko
naselje Sajmiste, Petrinja

Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Privreda d.o.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju

Ul. Ivana Gunduli¢a 14, 44250 Petrinja

Zapisnik

Ur.br.: 0208/21 od 9.2.2021.

Privreda d.o.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju

Ul. Ivana Gunduli¢a 14, 44250 Petrinja

Marko Milanovi¢ kem.teh.

Kontejner 56,slavina u kuhinji,Kontejnersko naselje Sajmiste,Petrinja
10.02.2021. (13:00)

10.02.2021.

po ponudi za ispitivanje 50-2021, A analiza
10.02.2021./13.02.2021.

Zakljucak je naveden u Prilogu5 |

Zamjenik Voditeljice Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode i vodoopskrbu

Dostaviti:

Jurica Stigli¢, dipl.ing.

1. Privreda d.o0.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju
Ul. Ivana Gunduli¢a 14, 44250 Petrinja

Napomena:

1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

2) Ispitni izvjestaj rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovazedéi bez Ziga i potpisa.

3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZzavati bez odobrenja Zavoda.

4) Akreditirane metode oznacene su u Ispitnom izvjestaju ( ® - fiksno podrucje ili F® - fleksibilno podrucje akreditacije)

5) Prilozi nisu obuhvaéeni podruéjem akreditacije

6) Hrvatski zavod za javno zdravstvo akreditiran je za uzorkovanje vode za pi¢e za odabrane fizikalno-kemijske, kemijske i mikrobioloske pokazatelje.

O-SZE-28

Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 1/3 208694/2021



Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 208694 / 550/21

Pocetak/kraj ispitivanja:

REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

10.02.2021./12.02.2021.

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju, Kontejner 56, slavina u kuhinji, Kontejnersko naselje

Sajmiste, Petrinja

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena
jedinica ispravnosti

Temperatura SM 2550 B (23.izd., °c 9,2+0,2 25 DA
2017)

Boja SM 2120 C (23.izd., | mg/PtCo skale <5 20 DA
2017) =

Mutnoca HRN EN ISO 7027: |NTU 1,66 + 0,31 4 DA
2016 =

Miris HRN EN 1622:2008 |- bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 |- bez DA

Slobodni rezidualni klor |HRN EN ISO 7393- | mg/L CI2 0,25+0,10 0,5 DA
2:2018 =

pH vrijednost HRN EN ISO 10523: | pH jedinica 7,6x0,1 6,5-9,5 DA
2012 =

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 14,8 °C

Vodljivost HRN EN 27888: pS/cm/20°C 352 + 21 2.500 DA
2008 =

Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467: |mg/L O2 <0,5 5 DA
2001 =

Amonij HRN ISO 7150-1: mg/L NH * <0,01 0,5 DA

4

1998 =

Nitriti HRN EN 26777: mg/L NO <0,02 0,5 DA

2

1998 =

Nitrati SM 4500-NO3' B ( mg/L NO3' <1 50 DA
23.izd.,2017)

Kloridi HRN 1SO 9297:1998 | mg/L CI 6,8+04 250 DA

Mijerna nesigurnost izrazena kao prosirena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k = 2, §to predstavlja
95 % razinu pouzdanosti.

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Voditelj Odsjeka
Filip Tomljenovi¢ dipl.ing.

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 2/ 3 208694/2021



Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 208694 / 550/21

Odsjek za mikrobiologiju voda
Pocetak/kraj ispitivanja: 10.02.2021./13.02.2021.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju, Kontejner 56, slavina u kuhinji, Kontejnersko naselje
Sajmiste, Petrinja

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena
jedinica ispravnosti

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308- |n/100 mL 0 0 DA
2:2014 =

Escherichia coli HRN EN I1SO 9308- |n/100 mL 0 0 DA
2:2014 =

Enterokoki HRN EN ISO 7899- |cfu/100 mL 0 0 DA
2:2000 =

Broj kolonija 36°C/48h |HRN EN ISO 6222: |broj/1 mL 0 100 DA
2000 =

Broj kolonija 22°C/72h |HRN EN ISO 6222: broj/1 mL 1 100 DA
2000 =

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Voditelj Odsjeka
Jurica Stigli¢, dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2 Stranica: 3/3 208694/2021




ISPITNI IZVJESTAJ BR: 550/21 (208694) 13.02.2021.

PRILOG |
ZAKLJUCAK

Konacéna ocjena: ODGOVARA
Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju,Kontejner 56,slavina u kuhinji,Kontejnersko
naselje Sajmiste,Petrinja

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dozvoljenim
koncentracijama iz Priloga | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti
vode za ljudsku potroSnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br.
125/2017 i 39/2020).

Odsjek za mikrobiologiju voda

Uzorak s obzirom na ispitane mikrobioloSke pokazatelie ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama
analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br.125/17, 39/20).



1

N
HZ]Z

Broj ispitnog izvjestaja:

Naziv i identifikacija uzorka:

Vrsta uzorka:
Narugitelj:

Tip zahtjeva:
Isporucitelj:

Uzorkovatelj HZJZ-a:
Lokacija uzorkovanja:
Vrijeme uzorkovanja:
Vrijeme dostave:

Vrsta ispitivanja:
Pocetak/kraj ispitivanja:

Konacna ocjena:

Republika Hrvatska

Wi, 17025-HAA
. . NN/ 2,
Hrvatski zavod za javno zdravstvo SN=
Sluzba za zdravstvenu ekologiju ilm 2
NS =
Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu ’%,,ﬁ\@‘
Zagreb, Rockefellerova 7 TEST

Tel: (01) 46 83 009

Datum: 13.02.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

208695 Oznaka uzorka: 551/21

voda za ljudsku potrosnju, Kontejner 37, slavina u kuhinji, Kontejnersko
naselje Sajmiste, Petrinja

Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Privreda d.o.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju

Ul. Ivana Gunduli¢a 14, 44250 Petrinja

Zapisnik

Ur.br.: 0208/21 od 9.2.2021.

Privreda d.o.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju

Ul. Ivana Gunduli¢a 14, 44250 Petrinja

Marko Milanovi¢ kem.teh.

Kontejner 37,slavina u kuhinji,Kontejnersko naselje Sajmiste,Petrinja
10.02.2021. (13:05)

10.02.2021.

po ponudi za ispitivanje 50-2021, A analiza
10.02.2021./13.02.2021.

Zakljucak je naveden u Prilogu5 |

Zamjenik Voditeljice Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode i vodoopskrbu

Dostaviti:

Jurica Stigli¢, dipl.ing.

1. Privreda d.o0.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju
Ul. Ivana Gunduli¢a 14, 44250 Petrinja

Napomena:

1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

2) Ispitni izvjestaj rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovazedéi bez Ziga i potpisa.

3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZzavati bez odobrenja Zavoda.

4) Akreditirane metode oznacene su u Ispitnom izvjestaju ( ® - fiksno podrucje ili F® - fleksibilno podrucje akreditacije)

5) Prilozi nisu obuhvaéeni podruéjem akreditacije

6) Hrvatski zavod za javno zdravstvo akreditiran je za uzorkovanje vode za pi¢e za odabrane fizikalno-kemijske, kemijske i mikrobioloske pokazatelje.

O-SZE-28

Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 1/3 208695/2021



Broj ispitnog izvjesStaja/Oznaka uzorka: 208695 / 551/21

Pocetak/kraj ispitivanja:

REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

10.02.2021./12.02.2021.

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju, Kontejner 37, slavina u kuhinji, Kontejnersko naselje

Sajmiste, Petrinja

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena
jedinica ispravnosti

Temperatura SM 2550 B (23.izd., °c 9,2+0,2 25 DA
2017)

Boja SM 2120 C (23.izd., | mg/PtCo skale <5 20 DA
2017) =

Mutnoca HRN EN ISO 7027: |NTU 1,87 £0,34 4 DA
2016 =

Miris HRN EN 1622:2008 |- bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 |- bez DA

Slobodni rezidualni klor |HRN EN ISO 7393- | mg/L CI2 0,23 £ 0,09 0,5 DA
2:2018 =

pH vrijednost HRN EN ISO 10523: | pH jedinica 7,6x0,1 6,5-9,5 DA
2012 =

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 14,8 °C

Vodljivost HRN EN 27888: pS/cm/20°C 351 £ 21 2.500 DA
2008 =

Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467: |mg/L O2 <0,5 5 DA
2001 =

Amonij HRN ISO 7150-1: mg/L NH * <0,01 0,5 DA

4

1998 =

Nitriti HRN EN 26777: mg/L NO <0,02 0,5 DA

2

1998 =

Nitrati SM 4500-NO3' B ( mg/L NO3' <1 50 DA
23.izd.,2017)

Kloridi HRN 1SO 9297:1998 | mg/L CI <6 250 DA

Mijerna nesigurnost izrazena kao prosirena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k = 2, §to predstavlja
95 % razinu pouzdanosti.

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Voditelj Odsjeka
Filip Tomljenovi¢ dipl.ing.

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 2/ 3 208695/2021



Broj ispitnog izvjesStaja/Oznaka uzorka: 208695 / 551/21

Odsjek za mikrobiologiju voda
Pocetak/kraj ispitivanja: 10.02.2021./13.02.2021.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju, Kontejner 37, slavina u kuhinji, Kontejnersko naselje
Sajmiste, Petrinja

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena
jedinica ispravnosti

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308- |n/100 mL 0 0 DA
2:2014 =

Escherichia coli HRN EN I1SO 9308- |n/100 mL 0 0 DA
2:2014 =

Enterokoki HRN EN ISO 7899- |cfu/100 mL 0 0 DA
2:2000 =

Broj kolonija 36°C/48h |HRN EN ISO 6222: |broj/1 mL 2 100 DA
2000 =

Broj kolonija 22°C/72h |HRN EN ISO 6222: broj/1 mL 3 100 DA
2000 =

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Voditelj Odsjeka
Jurica Stigli¢, dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2 Stranica: 3/3 208695/2021




ISPITNI IZVJESTAJ BR: 551/21 (208695) 13.02.2021.

PRILOG |
ZAKLJUCAK

Konacéna ocjena: ODGOVARA
Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju,Kontejner 37,slavina u kuhinji,Kontejnersko
naselje Sajmiste,Petrinja

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dozvoljenim
koncentracijama iz Priloga | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti
vode za ljudsku potroSnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br.
125/2017 i 39/2020).

Odsjek za mikrobiologiju voda

Uzorak s obzirom na ispitane mikrobioloSke pokazatelie ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama
analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br.125/17, 39/20).



N
HZ]Z

Broj ispitnog izvjestaja:

Naziv i identifikacija uzorka:

Vrsta uzorka:
Narugitelj:

Tip zahtjeva:
Isporucitelj:

Uzorkovatelj HZJZ-a:
Lokacija uzorkovanja:
Vrijeme uzorkovanja:
Vrijeme dostave:

Vrsta ispitivanja:
Pocetak/kraj ispitivanja:

Konacna ocjena:

Zagreb, Rockefellerova 7
Tel: (01) 46 83 009

] Republika Hrvatska W, 17025-HAA
Hrvatski zavod za javno zdravstvo \\\/\\V///’,
‘ Sluzba za zdravstvenu ekologiju ilm 2
NS =
ay Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu ’%,,ﬁ\@‘
TEST

Datum: 13.02.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

208696 Oznaka uzorka: 552/21

voda za ljudsku potrosnju, Kontejner 24 slavina u kuhinji, Kontejnersko naselje

Sajmiste, Petrinja

Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)
Privreda d.o.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju
Ul. Ivana Gunduli¢a 14, 44250 Petrinja

Zapisnik

Ur.br.: 0208/21 od 9.2.2021.

Privreda d.o.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju

Ul. Ivana Gunduli¢a 14, 44250 Petrinja

Marko Milanovi¢ kem.teh.

Kontejner 24,slavina u kuhinji,Kontejnersko naselje Sajmiste,Petrinja
10.02.2021. (13:10)

10.02.2021.

po ponudi za ispitivanje 50-2021, A analiza
10.02.2021./13.02.2021.

Zakljucak je naveden u Prilogu5 |

Zamjenik Voditeljice Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode i vodoopskrbu
Jurica Stigli¢, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Privreda d.o0.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju
Ul. Ivana Gunduli¢a 14, 44250 Petrinja

Napomena:

1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
2) Ispitni izvjestaj rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovazedéi bez Ziga i potpisa.

3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZzavati bez odobrenja Zavoda.

4) Akreditirane metode oznacene su u Ispitnom izvjestaju ( ® - fiksno podrucje ili F® - fleksibilno podrucje akreditacije)
5) Prilozi nisu obuhvaéeni podruéjem akreditacije

6) Hrvatski zavod za javno zdravstvo akreditiran je za uzorkovanje vode za pi¢e za odabrane fizikalno-kemijske, kemijske i mikrobioloske pokazatelje.

O-SZE-28

Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 1/3

208696/2021



Broj ispitnog izvjesStaja/Oznaka uzorka: 208696 / 552/21

Pocetak/kraj ispitivanja:

REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

10.02.2021./12.02.2021.

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Naziv uzorka: voda za ljudsku potro$nju, Kontejner 24 slavina u kuhinji, Kontejnersko naselje

Sajmiste, Petrinja

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena
jedinica ispravnosti

Temperatura SM 2550 B (23.izd., °c 9,2+0,2 25 DA
2017)

Boja SM 2120 C (23.izd., | mg/PtCo skale <5 20 DA
2017) =

Mutnoca HRN EN ISO 7027: |NTU 0,56 £ 0,10 4 DA
2016 =

Miris HRN EN 1622:2008 |- bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 |- bez DA

Slobodni rezidualni klor |HRN EN ISO 7393- | mg/L CI2 0,21 £ 0,09 0,5 DA
2:2018 =

pH vrijednost HRN EN ISO 10523: | pH jedinica 7,6x0,1 6,5-9,5 DA
2012 =

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 14,8 °C

Vodljivost HRN EN 27888: pS/cm/20°C 351 £ 21 2.500 DA
2008 =

Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467: |mg/L O2 <0,5 5 DA
2001 =

Amonij HRN ISO 7150-1: mg/L NH * <0,01 0,5 DA

4

1998 =

Nitriti HRN EN 26777: mg/L NO <0,02 0,5 DA

2

1998 =

Nitrati SM 4500-NO3' B ( mg/L NO3' <1,000 50 DA
23.izd.,2017) 0,068

Kloridi HRN 1SO 9297:1998 | mg/L CI 6,2+04 250 DA

Mijerna nesigurnost izrazena kao prosirena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k = 2, §to predstavlja
95 % razinu pouzdanosti.

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Voditelj Odsjeka
Filip Tomljenovi¢ dipl.ing.

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 2/ 3 208696/2021



Broj ispitnog izvjesStaja/Oznaka uzorka: 208696 / 552/21

Pocetak/kraj ispitivanja:

Odsjek za mikrobiologiju voda

10.02.2021./13.02.2021.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju, Kontejner 24 slavina u kuhinji, Kontejnersko naselje

Sajmiste, Petrinja

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena
jedinica ispravnosti

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308- |n/100 mL 0 DA
2:2014 =

Escherichia coli HRN EN I1SO 9308- |n/100 mL 0 DA
2:2014 =

Enterokoki HRN EN ISO 7899- |cfu/100 mL 0 DA
2:2000 =

Broj kolonija 36°C/48h |HRN EN ISO 6222: |broj/1 mL 100 DA
2000 =

Broj kolonija 22°C/72h |HRN EN ISO 6222: broj/1 mL 100 DA
2000 =

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Kraj ispitnog izvjestaja

Voditelj Odsjeka
Jurica Stigli¢, dipl.ing.

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

O-SZE-28

Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 3/3

208696/2021



ISPITNI IZVJESTAJ BR: 552/21 (208696) 13.02.2021.

PRILOG |
ZAKLJUCAK

Konacéna ocjena: ODGOVARA
Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju,Kontejner 24 slavina u kuhinji,Kontejnersko
naselje Sajmiste,Petrinja

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dozvoljenim
koncentracijama iz Priloga | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti
vode za ljudsku potroSnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br.
125/2017 i 39/2020).

Odsjek za mikrobiologiju voda

Uzorak s obzirom na ispitane mikrobioloSke pokazatelie ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama
analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br.125/17, 39/20).



N
HZ]Z

Broj ispitnog izvjestaja:

Naziv i identifikacija uzorka:

Vrsta uzorka:
Narugitelj:

Tip zahtjeva:
Isporucitelj:

Uzorkovatelj HZJZ-a:
Lokacija uzorkovanja:
Vrijeme uzorkovanja:
Vrijeme dostave:

Vrsta ispitivanja:
Pocetak/kraj ispitivanja:

Konacna ocjena:

Zagreb, Rockefellerova 7
Tel: (01) 46 83 009

] Republika Hrvatska W, 17025-HAA
Hrvatski zavod za javno zdravstvo \\\/\\V///’,
‘ Sluzba za zdravstvenu ekologiju ilm 2
NS =
ay Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu ’%,,ﬁ\@‘
TEST

Datum: 13.02.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

208697 Oznaka uzorka: 553/21

voda za ljudsku potrosnju, Kontejner 16 slavina u kuhinji, Kontejnersko naselje

Sajmiste, Petrinja

Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)
Privreda d.o.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju
Ul. Ivana Gunduli¢a 14, 44250 Petrinja

Zapisnik

Ur.br.: 0208/21 od 9.2.2021.

Privreda d.o.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju

Ul. Ivana Gunduli¢a 14, 44250 Petrinja

Marko Milanovi¢ kem.teh.

Kontejner 16,slavina u kuhinji,Kontejnersko naselje Sajmiste,Petrinja
10.02.2021. (13:15)

10.02.2021.

po ponudi za ispitivanje 50-2021, A analiza
10.02.2021./13.02.2021.

Zakljucak je naveden u Prilogu5 |

Zamjenik Voditeljice Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode i vodoopskrbu
Jurica Stigli¢, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Privreda d.o0.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju
Ul. Ivana Gunduli¢a 14, 44250 Petrinja

Napomena:

1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
2) Ispitni izvjestaj rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovazedéi bez Ziga i potpisa.

3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZzavati bez odobrenja Zavoda.

4) Akreditirane metode oznacene su u Ispitnom izvjestaju ( ® - fiksno podrucje ili F® - fleksibilno podrucje akreditacije)
5) Prilozi nisu obuhvaéeni podruéjem akreditacije

6) Hrvatski zavod za javno zdravstvo akreditiran je za uzorkovanje vode za pi¢e za odabrane fizikalno-kemijske, kemijske i mikrobioloske pokazatelje.

O-SZE-28

Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 1/3

208697/2021



Broj ispitnog izvjesStaja/Oznaka uzorka: 208697 / 553/21

Pocetak/kraj ispitivanja:

REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

10.02.2021./12.02.2021.

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Naziv uzorka: voda za ljudsku potro$nju, Kontejner 16 slavina u kuhinji, Kontejnersko naselje

Sajmiste, Petrinja

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena
jedinica ispravnosti

Temperatura SM 2550 B (23.izd., °c 9,2+0,2 25 DA
2017)

Boja SM 2120 C (23.izd., | mg/PtCo skale <5 20 DA
2017)=

Mutnoéa HRN EN ISO 7027: |NTU 0,40 £ 0,07 4 DA
2016 =

Miris HRN EN 1622:2008 |- bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 |- bez DA

Slobodni rezidualni klor |HRN EN ISO 7393- |mg/L CI2 0,22 £ 0,09 0,5 DA
2:2018 =

pH vrijednost HRN EN ISO 10523: | pH jedinica 76+0,1 6,5-9,5 DA
2012 =

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 15,2 °C

Vodljivost HRN EN 27888: pS/cm/20°C 353+ 22 2.500 DA
2008 =

Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467: |mg/L O2 <0,5 5 DA
2001 =

Amonij HRN ISO 7150-1: mg/L NH * <0,01 0,5 DA

4

1998 =

Nitriti HRN EN 26777: mg/L NO <0,02 0,5 DA

2

1998 =

Nitrati SM 4500-NO3' B ( mg/L NO3' <1 50 DA
23.izd.,2017)

Kloridi HRN 1SO 9297:1998 | mg/L CI <6 250 DA

Mijerna nesigurnost izrazena kao prosirena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k = 2, §to predstavlja
95 % razinu pouzdanosti.

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Voditelj Odsjeka
Filip Tomljenovi¢ dipl.ing.

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 2/ 3 208697/2021



Broj ispitnog izvjesStaja/Oznaka uzorka: 208697 / 553/21

Pocetak/kraj ispitivanja:

Odsjek za mikrobiologiju voda

10.02.2021./13.02.2021.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju, Kontejner 16 slavina u kuhinji, Kontejnersko naselje

Sajmiste, Petrinja

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena
jedinica ispravnosti

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308- |n/100 mL 0 DA
2:2014 =

Escherichia coli HRN EN I1SO 9308- |n/100 mL 0 DA
2:2014 =

Enterokoki HRN EN ISO 7899- |cfu/100 mL 0 DA
2:2000 =

Broj kolonija 36°C/48h |HRN EN ISO 6222: |broj/1 mL 100 DA
2000 =

Broj kolonija 22°C/72h |HRN EN ISO 6222: broj/1 mL 100 DA
2000 =

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Kraj ispitnog izvjestaja

Voditelj Odsjeka
Jurica Stigli¢, dipl.ing.

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

O-SZE-28

Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 3/3

208697/2021



ISPITNI IZVJESTAJ BR: 553/21 (208697) 13.02.2021.

PRILOG |
ZAKLJUCAK

Konacéna ocjena: ODGOVARA
Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju,Kontejner 16 slavina u kuhinji,Kontejnersko
naselje Sajmiste,Petrinja

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dozvoljenim
koncentracijama iz Priloga | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti
vode za ljudsku potroSnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br.
125/2017 i 39/2020).

Odsjek za mikrobiologiju voda

Uzorak s obzirom na ispitane mikrobioloSke pokazatelie ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama
analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br.125/17, 39/20).



N
HZ]Z

Broj ispitnog izvjestaja:

Naziv i identifikacija uzorka:

Vrsta uzorka:
Narugitelj:

Tip zahtjeva:
Isporucitelj:

Uzorkovatelj HZJZ-a:
Lokacija uzorkovanja:
Vrijeme uzorkovanja:
Vrijeme dostave:

Vrsta ispitivanja:
Pocetak/kraj ispitivanja:

Konacna ocjena:

Zagreb, Rockefellerova 7
Tel: (01) 46 83 009

] Republika Hrvatska W, 17025-HAA
Hrvatski zavod za javno zdravstvo \\\/\\V///’,
‘ Sluzba za zdravstvenu ekologiju ilm 2
NS =
ay Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu ’%,,ﬁ\@‘
TEST

Datum: 13.02.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

208698 Oznaka uzorka: 554/21

voda za ljudsku potrosnju, Kontejner 33 slavina u kuhinji, Kontejnersko naselje

Sajmiste, Petrinja

Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)
Privreda d.o.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju
Ul. Ivana Gunduli¢a 14, 44250 Petrinja

Zapisnik

Ur.br.: 0208/21 od 9.2.2021.

Privreda d.o.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju

Ul. Ivana Gunduli¢a 14, 44250 Petrinja

Marko Milanovi¢ kem.teh.

Kontejner 33,slavina u kuhinji,Kontejnersko naselje Sajmiste,Petrinja
10.02.2021. (13:20)

10.02.2021.

po ponudi za ispitivanje 50-2021, A analiza
10.02.2021./13.02.2021.

Zakljucak je naveden u Prilogu5 |

Zamjenik Voditeljice Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode i vodoopskrbu
Jurica Stigli¢, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Privreda d.o0.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju
Ul. Ivana Gunduli¢a 14, 44250 Petrinja

Napomena:

1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
2) Ispitni izvjestaj rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovazedéi bez Ziga i potpisa.

3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZzavati bez odobrenja Zavoda.

4) Akreditirane metode oznacene su u Ispitnom izvjestaju ( ® - fiksno podrucje ili F® - fleksibilno podrucje akreditacije)
5) Prilozi nisu obuhvaéeni podruéjem akreditacije

6) Hrvatski zavod za javno zdravstvo akreditiran je za uzorkovanje vode za pi¢e za odabrane fizikalno-kemijske, kemijske i mikrobioloske pokazatelje.

O-SZE-28

Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 1/3

208698/2021



Broj ispitnog izvjesStaja/Oznaka uzorka: 208698 / 554/21

Pocetak/kraj ispitivanja:

REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

10.02.2021./12.02.2021.

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju, Kontejner 33 slavina u kuhinji, Kontejnersko naselje

Sajmiste, Petrinja

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena
jedinica ispravnosti

Temperatura SM 2550 B (23.izd., °c 9,2+0,2 25 DA
2017)

Boja SM 2120 C (23.izd., | mg/PtCo skale <5 20 DA
2017)=

Mutnoéa HRN EN ISO 7027: |NTU 0,53+0,10 4 DA
2016 =

Miris HRN EN 1622:2008 |- bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 |- bez DA

Slobodni rezidualni klor |HRN EN ISO 7393- |mg/L CI2 0,20 £ 0,08 0,5 DA
2:2018 =

pH vrijednost HRN EN ISO 10523: | pH jedinica 76+0,1 6,5-9,5 DA
2012 =

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 15,1 °C

Vodljivost HRN EN 27888: pS/cm/20°C 351 £ 21 2.500 DA
2008 =

Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467: |mg/L O2 <0,5 5 DA
2001 =

Amonij HRN ISO 7150-1: mg/L NH * <0,01 0,5 DA

4

1998 =

Nitriti HRN EN 26777: mg/L NO <0,02 0,5 DA

2

1998 =

Nitrati SM 4500-NO3' B ( mg/L NO3' <1 50 DA
23.izd.,2017)

Kloridi HRN 1SO 9297:1998 | mg/L CI <6 250 DA

Mijerna nesigurnost izrazena kao prosirena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k = 2, §to predstavlja
95 % razinu pouzdanosti.

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Voditelj Odsjeka
Filip Tomljenovi¢ dipl.ing.

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 2/ 3 208698/2021



Broj ispitnog izvjesStaja/Oznaka uzorka: 208698 / 554/21

Pocetak/kraj ispitivanja:

Odsjek za mikrobiologiju voda

10.02.2021./13.02.2021.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju, Kontejner 33 slavina u kuhinji, Kontejnersko naselje

Sajmiste, Petrinja

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena
jedinica ispravnosti

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308- |n/100 mL 0 DA
2:2014 =

Escherichia coli HRN EN I1SO 9308- |n/100 mL 0 DA
2:2014 =

Enterokoki HRN EN ISO 7899- |cfu/100 mL 0 DA
2:2000 =

Broj kolonija 36°C/48h |HRN EN ISO 6222: |broj/1 mL 100 DA
2000 =

Broj kolonija 22°C/72h |HRN EN ISO 6222: broj/1 mL 100 DA
2000 =

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Kraj ispitnog izvjestaja

Voditelj Odsjeka
Jurica Stigli¢, dipl.ing.

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

O-SZE-28

Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 3/3

208698/2021



ISPITNI IZVJESTAJ BR: 554/21 (208698) 13.02.2021.

PRILOG |
ZAKLJUCAK

Konacéna ocjena: ODGOVARA
Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju,Kontejner 33 slavina u kuhinji,Kontejnersko
naselje Sajmiste,Petrinja

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dozvoljenim
koncentracijama iz Priloga | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti
vode za ljudsku potroSnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br.
125/2017 i 39/2020).

Odsjek za mikrobiologiju voda

Uzorak s obzirom na ispitane mikrobioloSke pokazatelie ODGOVARA Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama
analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br.125/17, 39/20).



